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1. Strona tytuğowa audytu energetycznego budynku

Inwestor

L.p.

Rodzaj budynku

Adres budynku

lata 50 do 70 

XXw.

Rok ukończenia 

budowy

(nazwa lub imię i 

nazwisko, adres do 

korespondencji, PESEL)

Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni 

39-310 Radomyśl Wielki 

Audytor Energetyczny FPE 77/2005/1250, 

uprawnienia do sporzŃdzania Ŝwiadectw 

Imię i nazwiskoZakres udziału w opracowaniu audytu 

mgr inŨ. Alicja Lis
Inwentaryzacja budowlana, obliczenia 

zapotrzebowania ciepğa

0

Budynek przedszkola

(ew. uprawnienia)

Posiadane kwalifikacje

Imię i nazwisko oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Partynia 71 A 

STUDIOPROJEKT
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2. Charakterystyka przedsiňwziňcia

Karta audytu energetycznego budynku 
1)

Stan przed 

termomodernizacjŃ

Stan po 

termomodernizacji

1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2. Liczba kondygnacji 2 2

3. Kubatura części ogrzewanej                                                                    [m
3
] 988,46 988,46

4. Powierzchnia netto budynku                                                                            [m
2
] 311,97 311,97

5. Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej                                              [m
2
] 0,00 0,00

6.
Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 

pomieszczeń niemieszkalnych                                                                                          [m
2
]

311,97 311,97

7. Liczba lokali mieszkalnych 0 0

8. Liczba osób użytkujących budynek 50 50

9. Sposób przygotowania ciepłej wodyKocioğ gazowyKocioğ gazowy

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku

instalacja wodna pompowa 

zasilana z kotğa gazowego 

instalacja wodna 

pompowa zasilana z kotğa 

gazowego 

11. Współczynnik kształtu A/V                                                                         [1/m] 0,81 0,81

12. Inne dane charakteryzujace budynek - -

[W/m
2
K]

1. 1,34 0,20

2. Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,69 0,15

Dach 0,15 0,15

3. Podłoga na gruncie 0,48 0,48

4. Okna 1,30 1,30

5. Drzwi 2,60 1,30

6. Drzwi 1,60 1,60

7. Inne:

3. SprawnoŜci skğadowe systemu grzewczego i wsp·ğczynniki uwzglňdniajŃce przerwy w ogrzewaniu

1. Sprawność wytwarzania [-] 0,87 0,87

2. Sprawność przesyłu [-] 0,96 0,96

3. Sprawność regulacji i wykorzystania[-] 0,88 0,88

4. Sprawność akumulacji [-] 1,00 1,00

5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia[-] 1,00 1,00

6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby[-] 1,00 1,00

4. SprawnoŜci skğadowe systemu przygotowania ciepğej wody uŨytkowej

1. Sprawność wytwarzania [-] 0,83 0,83

2. Sprawność przesyłu [-] 0,80 0,80

3. Sprawność regulacji i wykorzystania[-] 1,00 1,00

4. Sprawność akumulacji [-] 0,85 0,85

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrzaokna / kanağyokna / kanağy

3. Strumień powietrza zewnętrznego                                           [m
3
/h] 1 020 1 020

4. Krotność wymian powietrza [1/h] 1,0 1,0

1. Dane og·lne

2. Wsp·ğczynniki przenikania ciepğa przez przegrody budowlane

Ściany zewnętrzne
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1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego                        [kW] 34,52 14,11

2. [kW] 2,00 2,00

3. [GJ/rok] 234,14 71,05

4. [GJ/rok] 320,70 97,30

5. [GJ/rok] 16,70 16,70

6.  [GJ/rok] - -

7.  [GJ/rok] - -

8.  [kWh/m
2
rok] 208,48 63,26

9.  [kWh/m
2
rok] 285,55 86,64

10.
2) [%] 0% 0%

7. Opğaty jednostkowe (obowiŃzujŃce w dniu sporzŃdzania audytu)

1. [zł/GJ]155,53 155,53

2. [zł/(MW m-c]0,00 0,00

3. [zł/m
3
] 51,95 51,95

4. [zł/(MW m-c]- -

5. [zł/(m
2
m-c] 13,48 4,20

6. [zł/m-c]48,13 48,13

7. [zł]

nie dotyczy  [%] 66,2

181 396 [ zł ]29 023

34 748

1)

2)

3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział 

odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla 

systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu         [zł]

Planowane koszty całkowite    [zł]

Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]

9. Inne

Wraz z realizacją przedsięwziecia termomodernizacyjnego w budynku ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE 5) 

zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej    ………………..kW

Z audytu energetycznego  WYNIKA / NIE WYNIKA, że po zrealizowaniu przedsiewiecia termomodernizacyjnego 

elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 

grudnia 2020 r wymagania, o których mowa w art. a ust. 2 ustawy

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 

sezonu standardowego (służące do weryfikacji przyjętych 

składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła)

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

(służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych 

bilansu ciepła) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego                      

i przerw w ogrzewaniu) 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynku (z uzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw 

w ogrzewaniu) 

Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane 

oddzielnie dla każdej części budynku

Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku 
3)

Udział odnawialnych źródeł energii

Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 
4)  

Koszt przygotowania 1 m
3
 ciepłej wody użytkowej 

3)       

Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej

wody użytkowej na miesiąc
4)

Miesięczny koszt ogrzewania 1 m
2
 powierzchni użytkowej

Miesięczna opłata abonamentowa    

Inne

Roczne zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię

Premia termomodernizacyjna

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku                     

(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw                 

w ogrzewaniu)                                                                                  

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku             

(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu)                                                           

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej        

Strona 4



3.

3.1. Dokumentacja projektowa:

-

3.2. Inne dokumenty

- Inwentaryzacja budowlana na potrzeby audytu energetycznego

- Zapisy dotyczace koszt·w ogrzewania i zuŨycia wody

- ObowiŃzujŃca cena gazu

3.3. Osoby udzialajŃce informacji

3.4. Data wizji lokalnej

styczeŒ 2022

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- poprawa standardu energetycznego budynku

- stworzenie odpowiednich warunk·w mikroklimatu w pomieszczeniach

- poprawa efektywnoŜci energetycznej

- zmniejszenie zanieczyszczenia Ŝrodowiska

3.6.

- nie dotyczy zğ

- Kwota kredytu moŨliwego do zaciŃgniňcia przez inwestoranie dotyczy zğ

3.7. Materiağy wykorzystane przy opracowaniu audytu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

3.7. Programy komputerowe

1) Program komputerowy Audytor OZC 6.9 Pro

2) Arkusz kalkulacyjny Excel

RozporzŃdzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawiewarunk·wtechnicznych, jakim powinnyodpowiadaĺ

budynki i ich usytuowanie. (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogğoszeniajednolitego

tekstu rozporzŃdzeniaMinistra Infrastruktury w sprawie warunk·wtechnicznych, jakim powinny odpowiadaĺbudynki i ich

usytuowanie (Dz.U.z dnia 28 wrzeŜnia 2015r., poz.1422.)

Polska Norma PNïEN ISO 13790:2009 "ĂEnergetyczne wğaŜciwoŜci uŨytkowe budynk·w. Obliczanie zuŨycia energii do 

ogrzewania i chğodzenia."

WielkoŜĺ Ŝrodk·w wğasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie koszt·w przedsiňwziňcia 

termomodernizacyjnego oraz wysokoŜĺ kredytu moŨliwego do zaciŃgniňcia

Dokumenty i dane Ŧr·dğowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz 

wytyczne inwestora

Inwentaryzacja budowlana

WielkoŜĺ Ŝrodk·w wğasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie koszt·w 

przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego 

RozporzŃdzenieMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub czňŜcibudynku oraz Ŝwiadectwcharakterystyki energetycznej. (Dz.U. z dnia

18 marca 2015, poz. 376).

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remont·w(Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1459). z p·Ŧ.

zmianami

RozporzŃdzenieMinistra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg·ğowegozakresu i formy audytu

energetycznego oraz czňŜciaudytu remontowego, wzor·wkart audyt·w,a takŨealgorytm·woceny opğacalnoŜci

przedsiňwziňciatermomodernizacyjnego oraz RozporzŃdzenieMinistra Infrastruktury z dnia 3 wrzeŜnia2015r.

zmieniajŃcerozporzŃdzeniew sprawie szczeg·ğowegozakresu i form audytu energetycznego oraz czňŜciaudytu

remontowego, wzor·wkart audyt·w,a takŨealgorytmu oceny opğacalnoŜciprzedsiňwziňciatermomodernizacyjnego oraz

RozporzŃdzenieMinistra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniajŃcerozporzŃdzeniew sprawie szczeg·ğowego

zakresu i form audytu energetycznego oraz czňŜciaudytu remontowego, wzor·wkart audyt·w,a takŨealgorytmu oceny

opğacalnoŜci przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane RozporzŃdzeniem dot. audyt·w 

RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i sposobu 

sporzŃdzania audytu efektywnoŜci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnoŜci energetycznej oraz metod obliczania 

oszczňdnoŜci energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)

Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywnoŜci energetycznej (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2016 r. poz. 831). 

Bogusğaw Napieracz

Polska Norma PNïEN 15193:2010 "ĂCharakterystyka energetyczna  budynk·w. Wymagania energetyczne dotyczŃce 

oŜwietlenia."

Polska Norma PNïEN 12464-1:2004 "Ăświatğo i oŜwietlenie. OŜwietlenie miejsc pracy. CzňŜĺ 1: Miejsca pracy we 

wnňtrzach.ò

Katalogi Sekocenbud, oferty lokalnych wykonawc·wrob·ttermomodernizacyjnych, materiağyinformacyjne producent·w,

informacje bankowe.

PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wğaŜciwoŜciuŨytkowebudynk·w- Obliczanie zuŨyciaenergii na potrzeby

ogrzewania i chğodzenia.

PN-EN ISO 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - metoda obliczania projektowanego obciŃŨenia cieplnego.

PN-83/B-03430/AZ3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŨytecznoŜcipublicznej.

Wymagania.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wğaŜciwoŜciuŨytkowebudynk·w.Wsp·ğczynnikiprzenoszenia ciepğaprzez przenikanie i

wentylacjň. Metoda obliczania.
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Og·lne dane o budynku

Ã wspólnota mieszkaniowaÃ spółdzielcza

Ã  mieszkalny Ã  mieszkalno-usługowy

X  wolnostojŃcy Ã segment w zabudowie szeregowej

Ã  bliźniak Ã  blok mieszkalny, wielorodzinny

1. tradycyjna 8. 2

2. 1 608,14 9. 1

3. 988,46 10. Liczba lokali mieszkalnych 0

4. 0,00 11. 50

5. 311,97 12. Liczba  łazienek 0

6. 311,97 13. Liczba WC osobno 5

7. Wysokość kondygnacji w świetle     [m]
2,50 do 

3,16
14. Budynek podpiwniczony nie

Współczynnik 

przenikania ciepła 

Uc

[W/m
2
K]

1. 1,336

2. 0,689

0,150

3. 0,483

4. 1,300

1,600

5. 2,600

47,80 47,80

Drzwi (zmywalnia) 2,00 2,00

Podğoga na gruncie

Okna 

Strop pod nieogrzewanym poddaszem

Drzwi zewnňtrzne 7,21

Kubatura całkowita  [m
3
]

Kubatura części ogrzewanej  [m
3
]

Liczba klatek schodowych

382,62 411,39

148,00 148,00

179,83 179,83

34,22 34,22

7,21

Dach

WğasnoŜĺ

Przeznaczenie budynku X przedszkole

Budynek

Konstrukcja / technologia budynku

Rok budowy lata 50 do 70 XXw. Rok zasiedlenia lata 50-te XXw

Liczba kondygnacji

X  inna

L.p. Opis przegrody

m
2

Zestawienie przegr·d 

Powierzchnia do obliczania strat
Powierzchnia do obliczania 

kosztów

m
2

ściany zewnňtrzne

Powierzchnia netto budynku (w.4+w.5) [m
2
] 

Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej   

[m
2
]

Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych 

oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych  

[m
2
]

Liczba osób użytkujących budynek (liczba 

osób przebywajacych w bud. średnio)
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4.2. Dokumentacja fotograficzna budynku

Kocioł gazowy Elewacja wschodnia i południowa

Elewacja wschodnia Elewacja zachodnia i południowa

Elewacja zachodnia
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4.3. Opis techniczny podstawowych element·w budynku

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

L.p. WartoŜĺ

1.  qmoc [kW] 34,5

2.     q   [kW]      -

3.  QH   [GJ] 234,1

4. E=QH/V [kWh/m
2
a] 208,48

5. Qs [GJ] 320,70

   opłata stała (za moc zamówioną + przesył)    miesięczniezł/MW 0,00

zł/GJ 155,53

   opłata abonamentowa                                   miesięczniezł 48,13

6.

Taryfa opłat (z VAT) : pkt. 7.2.

   opłata za ciepło 

Rodzaj danych

Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplnądla c.o.)

wyliczona wg metodyki normy PN-EN 12831

Zamówiona moc cieplna dla c.o.i c.w.u.                             

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepłow standardowym sezonie

grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania                                 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła                                           

(bez uwzględniania sprawności)

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepłow standardowym sezonie

grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania 

Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany na przełomielat 1950-1970. W

latach 2000 - 2005 rozbudowano obiekt, wykonującrównocześnienowe wykończeniepodłóg,wymieniono

częściowo stolarkę okienną i drzwiową.

Ścianyzewnętrznekondygnacji nadziemnych, murowane z pustakówżużlowychgr. 42 cm. Dach przekryty

blachą,stropy żelbetowe.Budynek wentylowany grawitacyjnie. Strop pod nieogrzewanym poddaszem ocieplony

wełną mineralną gr. 5 cm a dach (skos) wełną mineralną grubości 20 cm.

Okna pcv szyby zespolone podobnie jak drzwi aluminiowe ocieplone w dobrym stanie technicznym wymienione 

w ostatnich kilku latach, drzwi do zmywalni natomiast należy wymienić.
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4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sprawności składowe systemu 

grzewczego:

Ŝrednia seznowa sprawnoŜĺ 

wytwarzania
ɖH,g =                    0,87

Ŝrednia sezonowa sprawnoŜĺ przesyğuɖH,d =                    0,96

Ŝrednia sezonowa sprawnoŜĺ regulacji 

i wykorzystania
ɖH,e =                    0,88

Ŝrednia sezonowa sprawnoŜĺ 

akumulacji
ɖH,s =                    1,00

8. 7/24

9.

4.6. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uŨytkowej

L.p.

1.

2.

3.

4.

Zużycie ciepłej wody

jednostkowe dobowe zapotrzeb. na 

cwu dm
3
/(m

2
*dzieŒ)=

V wi 0,80

wsp·ğczynnik korekcyjny ze wzglňdu 

na przerwy w uŨytkowaniu
k R 0,55

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ 

wytwarzania
ɖW,g                  0,83

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ przesyğuɖW,d                0,80

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ 

wykorzystania ciepğa
ɖW,e              1,00

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ akumulacjiɖW,s                0,85

6.

Sprawności składowe systemu przygotowania 

ciepłej wody użytkowej:

7.

Tak

Zbiornik akumulacyjny

Opomiarowanie

Dane w stanie istniejŃcym

Ciepğa woda przygotowywana w zasobniku podgrzewanym 

kotğem gazwym

stalowe ocynkowane,

tak

Opomiarowanie zimnej wody

Zawory termostatyczne

5.

Modernizacja instalacji po 1984 r.

Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba godzin na 

dobę

Rodzaj instalacji

Rodzaj danych

Budynek zasilany jest z kotğownigazowej usytuowanej w

budynku. Instalacja jest wykonana jako dwururowa z

rozdziağam dolnym, w ukğadzie zamkniňtym.

Typ instalacji

Dane w stanie istniejŃcym

Parametry pracy instalacji 80/60 
0
C

Rodzaj danych

Piony i ich izolacja

Tak

Przewody w instalacji
Przewody stalowe, prowadzone po wierzchu, w

pomieszczeniach ogrzewanych. 

Nie

 grzejniki staloweRodzaje grzejników

Osłonięcie grzejników
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4.7. Charakterystyka wňzğa cieplnego lub kotğowni w budynku

4.8. Charakterystyka systemu wentylacji

L.p.

1.

2.

4.9. Charakterystyka instalacji gazowej, przewod·w kominowych

L.p.

1.

2.

4.10. Charakterystyka instalacji elektrycznej

L.p.

1.

Odprowadzenie spalin do istniejŃcych przewod·w kominowych.

Rodzaj danych Dane w stanie istniejŃcym

OŜwietlenie to tradycyjne Ŝwietl·wki i lampy Ũarowe. Regulacja 

oŜwietleniem - rňczna. Instalacja jest przestarzağa, nie speğnia 

obowiŃzujŃcych przepis·w.

Charakterystyka przewodów kominowych

Charakterystyka instalacji elektrycznej

Rodzaj danych Dane w stanie istniejŃcym

Charakterystyka instalacji gazowej Do budynku  doprowadzona jest instalacja gazowa 

Strumień powietrza wentylacyjnego - 

wentylacji grawitacyjnej m
3
/h

1 020

Rodzaj wentylacji
Wentylacja grawitacyjna - dopğyw powietrza odbywa siň przez 

okna, drzwi, nieszczelnoŜci, odpğyw przewodami wywiewnymi. 

Budynek zasilany jest w ciepğona potrzeby ogrzewania z kotğownigazowej usytuowanej w budynku, wyposaŨonej

w kocioğ Junkers ZSC 28-3 MFA, rok produkcji 2009r o mocy znamionowej 28,1kW.

Dane w stanie istniejŃcymRodzaj danych
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1 Przegrody zewnňtrzne

istniejŃce
wymagane od 

2021r.

ściany zewnňtrzne  t ≥ 16
o
C    1,336 0,20

Strop pod nieogrzewanym poddaszem  t ≥ 16
o
C    0,689 0,15

Dach  t >  16
o
C    0,150 0,15

#ADR!  t  ≥16
o
C    #ADR! 0,30

5.2.

istniejŃce
wymagane od 

2021r.

Okna  t ≥ 16
o
C    1,30 0,90

Drzwi zewnętrzne  t ≥ 16
o
C    1,60 1,30

Drzwi (zmywalnia) 2,60 1,30

5.3. System grzewczy

5.4. System zaopatrzenia w c.w.u.

 

5.5 Wentylacja

temp wewn.

temp wewn.

Wentylacja pomieszczeŒrealizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. świeŨepowietrze

infiltruje do Ŝrodka przez nieszczelnoŜci drzwi i okien.

Okna pcv i drzwi są w dobrym stanie technicznym za wyjątkiem drzwi do zmywalni.

Budynek ogrzewany jest z kotğownigazowej usytuowanej w budynku. Instalacja centralnego ogrzewania

jest wodna pompowa, przy grzejnikach sŃzawory termostatyczne. Kotğowniaw dobrym stanie technicznym

podobnie jak instalacja CO.

Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana poprzez zasobnik ogrzewanym kotłem gazowym. 

przegroda

Okna i drzwi

przegroda

U [W/m
2
*K]

U [W/m
2
*K]

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród są wyższe od obowiązujących obecnie WT 2021 r. 
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Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejŃcego budynku i moŨliwoŜci

Lp. MoŨliwoŜci i spos·b poprawy

1 3

Przegrody zewnňtrzne

MoŨliwe oszczňdnoŜci poprzez docieplenie przegr·d 

zewnňtrznych 

NaleŨy rozwaŨyĺ wymianň drzwi do zmywalni

Wentylacja grawitacyjna

NaleŨy wymieniĺ drzwi i okna na bardziej szczelne.

Instalacja ciepğej wody uŨytkowej

nie przewidujň siň ulepszeŒ

System grzewczy

Bez zmiany

Chrakterystyka stanu istniejacego

2

1.
Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające 

wartości współczynnika przenikania ciepła

2.

Okna, drzwi i bramy

Drzwi zew. i okna 

3.
W wentylacji grawitacyjnej dopływ powietrza 

odbywa się przez okna, drzwi, odpływ przewodami 

wywiewnymi. 

4.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w 

zasobnikupojemnościowym. 

5.

Zasilanie z lokalnej kotğowni gazowej urzŃdzenia 

kotğowni w dobrym stanie technicznym.
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6.

6.1.

L.p. Rodzaj usprawnieŒ lub przedsiňwziňĺSpos·b realizacji

1 2 3

1. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez 

ściany zewnętrzne

Ocieplenie Ŝcian ï metoda bezspoinowa (styropian),

2. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez 

strop pod nieogrzewanym poddaszem

Ocieplenie stropu weğnŃ

3. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie 

przez okna oraz zmniejszenie strat na 

podgrzanie powietrza wentylacyjnego

Bez zmiany

4. j.w. przez drzwi zewnętrzne, brame garażowąWymiana drzwi

5. Podwyższenie sprawności instalacji c.o.Bez zmiany

OkreŜlenie przedsiňwziňĺ termomoderniacyjnych

Wskazanie rodzaj·w usprawnieŒ termomodernizacyjnych 
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7.

7.1.

L.p. Rodzaj usprawnieŒ lub przedsiňwziňĺSpos·b realizacji

1 2 3

Ocieplenie Ŝcian 

Ocieplenie stropu

Wymiana drzwi

II

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia 

zapotrzebowania ciepła na przygotowanie 

c.w.u.

Bez zmiany

OkreŜlenie optymalnego wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego

Wskazanie rodzaj·w usprawnieŒ termomodernizacyjnych dotyczŃcych zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepğo

I

Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat 

przez przenikanie przez przegrody budowlane 

oraz na ogrzewanie powietrza 

wentylacyjnego
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W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

a)  

przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne

b) Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie 

okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza

wentylacyjnego

c) Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

d) Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego 

czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie 

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

ogrzewanie

W stanie Po termo-

obecnym modernizacji

20,0 20,0 0
C

-20,0 -20,0 0
C

3 935,6 3 935,6

O0m, O1m
0,00 0,00 zł/(MW

.
mc)

O0z, O1z
155,53 155,53 zł/GJ

Ab0, Ab1*
48,13 48,13 zł/m-c

ciepğa woda

W stanie Po termo-

obecnym modernizacji

O0m, O1m
0,00 0,00 zł/(MW

.
mc)

O0z, O1z
155,53 155,53 zł/GJ

Ab0, Ab1*
48,13 48,13 zł/m-c

Ab1*, - przyjęto 1/2 abonamentu (ciepła woda i c.o.)

jedn.

two , lokale mieszkalne lub niemieszkalne

7.2. Ocena opğacalnoŜci i wyboru usprawnieŒ dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i 

zapotrzebowania na ciepğo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

tzo

Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła

Wyszczeg·lnienie

Ceny wg PGNIG  z podatkiem 23% VAT z dnia sporządzania audytu. Wyliczenie opłat w załączniku 1.

Wyszczeg·lnienie jedn.

Sd dla przegród zewnętrznych, two = 20
o
C dzień

.
K

.
a
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Dane: 

A       = 382,62 m
2

Akoszt = 411,39 m
2

0,040 W/mK

Sd = 3 935,6 dzień
.
K/a Om = 0,00 zł/(MW/mc)

tz = -20 0
C Oz = 155,53 zł/GJ

tw = 20 0
C  A = 48,13 zł/m-c

Opór cieplny R po usunieciu starej izolacji =

1 2 3

1. m 0,17 0,19 0,21

2. m
2
K/W 4,25 4,75 5,25

3. m
2
K/W 0,75 5,00 5,50 6,00

4. GJ/a 173,8 26,0 23,7 21,7

5. MW 0,0205 0,0031 0,0028 0,0026

6. zğ/a 22 988 23 345 23 656

7. zğ/m
2

400,00 415,00 435,00

8. zğ 164 556 170 727 178 955

9. lata 7,16 7,31 7,56

10. W/m
2
K 1,336 0,200 0,182 0,167

Podstawa przyjňtych wartoŜci Nu:

Wybrany wariant: 1 Koszt 164 556 zğ  SPBT = 7,2 lat

wariant 3: o gruboŜci warstwy izolacji o 2 cm wiňkszej niŨ w wariancie 2.                                                    

wariant 3: o gruboŜci warstwy izolacji o 2 cm wiňkszej niŨ w wariancie 2

Opis wariantów usprawnienia

7.2.1. Ocena opğacalnoŜci i wyb·r wariantu zmniejszajŃcego straty 

ciepğa przez przenikanie  

Przegroda:

Ocieplenie Ŝcian zewnňtrznych

powierzchnia przegrody do obliczania strat

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

Przewiduje siň ocieplenie Ŝciany metodŃ bezspoinowŃ  z uŨyciem styropianu

o  wsp·ğczynniku  przewodnoŜci   l =

Rozpatruje siň 3 warianty r·ŨniŃce siň gruboŜciŃ warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o gruboŜci warstwy izolacji, przy kt·rej speğniony bňdzie wymagany wsp·ğczynnik przenikania ciepğa 

Umax = 0,20 (W/m
2
K).

wariant 2: o gruboŜci warstwy izolacji o 2 cm wiňkszej niŨ w wariancie 1                                                    

wariant 3: o gruboŜci warstwy izolacji o 2 cm wiňkszej niŨ w wariancie 2

Opór cieplny R

Q0U, Q1U = 8,64
. 
10

-5
 Sd

.
A

.
Uc

q0U, q1U = 10
-6

 A(tw0 - tz0)
.
Uc

Roczna oszczňdnoŜĺ koszt·w                        

DOru = (Q0U - Q1U)Oz+12(q0U - q1U)Om                                                                                                                         

Warianty

GruboŜĺ dodatkowej warstwy izolacji

L.p.

Wyszczególnienie Jedn. Stan 

istniejŃcy

Zwiňkszenie oporu cieplnego DR

Koszt realizacji usprawnienia Nu

SPBT = NU/DOru

Uc

Koszty przyjňto na podstawie cen jednostkowych ocieplenia 1 m
2
 wg kosztorysu inwestorskiego. Koszt 

usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i cağkowitej powierzchni Ŝcian zewnňtrznych z odliczeniem 

powierzchni okien i drzwi (Akoszt). 

Cena jednostkowa usprawnienia
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Dane: 

A       = 148,00 m
2

Akoszt = 148,00 m
2

0,038 W/mK

Sd = 3 935,6 dzień
.
K/a Om = 0,00 zł/(MW/mc)

tz = -20 0
C Oz = 155,53 zł/GJ

tw = 20 0
C  A = 48,13 zł/m-c

1 2 3

1. m 0,20 0,22 0,24

2. m
2
K/W 5,26 5,79 6,32

3. m
2
K/W 1,45 nie dotyczy 6,71 7,24 7,77

4. GJ/a 34,7 7,5 7,0 6,5

5. MW 0,0041 0,0009 0,0008 0,0008

6. zğ/a 4 230 4 308 4 386

7. zğ/m
2

80,00 90,00 100,00

8. zğ 11 840 13 320 14 800

9. lata 2,80 3,09 3,37

10. W/m
2
K 0,689 0,149 0,138 0,129

Podstawa przyjňtych wartoŜci Nu:

1 Koszt 11 840 zğ      SPBT = 2,8 lat

Koszt realizacji usprawnienia Nu

SPBT = NU/DOru

Uc

Koszty przyjňto na podstawie cen jednostkowych ocieplenia 1 m
2
 wg kosztorysu inwestorskiego. Koszt usprawnienia 

stanowi iloczyn ceny jednostkowej i cağkowitej powierzchni przegrody (Akoszt).

Wybrany wariant: 

Cena jednostkowa usprawnienia

L.p.

Wyszczególnienie Jedn. Stan 

istniejŃcy

Zwiňkszenie oporu cieplnego DR

Opór cieplny R

Q0U, Q1U = 8,64
. 
10

-5
 Sd

.
A

.
Uc

q0U, q1U = 10
-6

 A(tw0 - tz0)
.
Uc

Roczna oszczňdnoŜĺ koszt·w  

DOru=(Q0U - Q1U)Oz+12(q0U - q1U)Om                                                                                                                         

Warianty

GruboŜĺ dodatkowej warstwy izolacji

Przewiduje siň ocieplenie stropu weğnŃ mineralnŃ

o  wsp·ğczynniku  przewodnoŜci   l =

Rozpatruje siň 3 warianty r·ŨniŃce siň gruboŜciŃ warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o gruboŜci warstwy izolacji, przy kt·rej speğniony bňdzie wymagany wsp·ğczynnik przenikania ciepğa Umax 

= 0,15 (W/m
2
K).

wariant 2: o gruboŜci warstwy izolacji o 2 cm wiňkszej niŨ w wariancie 1  

wariant 3: o gruboŜci warstwy izolacji o 2 cm wiňkszej niŨ w wariancie 2. 

Stan po 

usuniňciu 

istniejŃcej 

izolacji

Konstrukcja dachu oparta jest na stropodachu w celu wykonania dodatkowego ocieplenia naleŨy rozebraĺ cağe 

pokrycie dachowe i przebudowaĺ dach, tak aby mogğa zmieŜciĺ siň tam dodatkowa warstwa izolacji 

Opis wariantów usprawnienia

Przegroda:

Ocieplenie stropu pod 

nieogrzewanym poddaszem 

powierzchnia przegrody do obliczania strat

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia

7.2.3. Ocena opğacalnoŜci i wyb·r wariantu zmniejszajŃcego straty ciepğa 

przez przenikanie  
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powierzchnia drzwi istniejŃcychAdz = 2,00 m
2

strumień powietrza wentylacyjnego (ciepło):Vnom = 51,0 m
3
/h

strumień powietrza wentylacyjnego (moc):Vwent = 24,7 m
3
/h

powierzchnia drzwi do wymiany: A dz1 = 2,00 m
2

powierzchnia drzwi do zamurowania: A zam1 = 0,00 m
2

cw = 1,0

Opis wariant·w usprawnienia

1,30 a < 0,3

1,20 a < 0,3

Sd = 3 935,6 dzień
.
K/a Om = 0,00 zł/(MW/mc)

tz = -20 0
C Oz = 155,53 zł/GJ

tw = 20 0
C  A = 48,13 zł/m-c

1 2

1. Wsp·ğczynnik przenikania drzwiW/m
2
K 2,60 1,30 1,20

2. Wsp·ğ. korekcyjne dla wentylacji  cr - 1,2 1,0 1,0

                                                           cm
- 1,3 1,0 1,0

3. GJ/a 1,8 0,9 0,8

4. 2,94*10
-5

*cr*cw*Vnom*Sd GJ/a 7,1 5,9 5,9

5. Q0, Q1 = (3) + (4) GJ/a 8,8 6,8 6,7

6. 10
-6

*(Aok*Uok)* (tw0 -tz0) MW 0,00021 0,00010 0,00010

7. 3,4*10
-7

*Vobl* (tw0 -tz0) MW 0,0004 0,0003 0,0003

8. q0, q1 = (6) + (7) MW 0,0006 0,0004 0,0004

9. zğ/rok 313,0 324,0

10. Koszt jednostkowy  ND zğ/m
2 2500,00 2800,00

11. Koszt wymiany No zğ 5 000 5 600

12. Koszt modernizacji wentylacji Nw zğ 0 0

13. SPBT = (No + Nw)/DOru lata 16,0 17,3

Podstawa przyjňtych wartoŜci Nu:

Przyjňty wariant: 1Koszt 5 000 zğ     SPBT = 16,0 lata

8,64*10
-5

*Sd*(Aok*Uok)

Roczna oszczňdnoŜĺ koszt·w                                       

DOru = (Q0U - Q1U)Oz+12(q0U - q1U)Om                                                                                                                         

Koszty przyjňto na podstawie cen jednostkowych 1 m
2
 drzwi wg kosztorysu inwestorskiego.

Usprawnienie obejmuje wymianň  drzwi istniejŃcych na drzwi o lepszym wsp·ğczynniku przenikania ciepğa U.

wariant 1:    drzwi    U = 

wariant 2:    drzwi    U = 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Stan istniejący
Wariant 

7.2.5. Ocena opğacalnoŜci i wyb·r wariantu przedsiňwziňcia 

polegajŃcego na wymianie drzwi

Przedsięwzięcie

Wymiana drzwi (zmywalnia)

Dane:  

5%
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Planowane  koszty 

robót

SPBT

zğ lata

1 2 3 4

1 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 11 840 zł               2,8

2. Ocieplenie Ŝcian zewnňtrznych 164 556 zł             7,2

3. Wymiana drzwi 5 000 zł                16,0

*) Usprawnienie instalacji ogrzewania polega jedynie na regulacji instalacji po przeprowadzonych 

robotach termomodernizacyjnych 

7.2.6. Zestawienie otymalnych usprawnieŒ i przedsiňwziňĺ w kolejnoŜci rosnŃcej wartoŜci SPBT

L.p. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego  albo  

wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego

Wybrane i zoptymalizowane usprawnienia teromomodernizacyjne zmierzajŃce do zmniejszenia zapotrzebowania  

na ciepğo w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepğa przez  przegrody budowlane oraz warianty  

przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnych dotyczŃcych  modernizacji systemu wentylacji, uszeregowane wedğug 

rosnŃcej wartoŜci SPBT. - i systemu  przygotowania ciepğej wody uŨytkowej
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Dane: Q0co= 234,1 GJ/a

ZağoŨenia dla stanu istniejŃcego

1) Kocioł gazowy

2) grzejniki stalowe, zawory termostatyczne

Podstawa przyjętych wartości Nco: wg kosztorysu inwestorskiego.

7.3.1  SprawnoŜĺ systemu grzewczego.  

L.p. Procent ɖw ɖp ɖr ɖe wt wd 

1 100,0% 0,87 0,96 0,88 1,00 1,00 1,00

1 100,00% 0,87 0,96 0,88 1,00 1,00 1,00

2 0,00% 1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00
Procentowy udziağ pompy ciepğa obliczono na podstawie wykresu uporzŃdkowanego.

Procent zuŨycia ciepğa pokrywany przez Ŧr·dğo podstawowe :100,00%

Procent mocy zam·wionej pokrywany przez inne Ũr·dğo :0,00%

1. ηw = 0,87 ηw = 0,87

2. ηp= 0,96 ηp = 0,96

3. ηr = 0,88 ηr = 0,88

4. ηe= 1,00 ηe = 1,00

5. ηtot = 0,73 η =0,73

6. wt = 1,00 wt = 1,00

7. wd = 1,00 wd = 1,00

Uzasadnienie przyjętych sprawności

uwzglňdnienie przerw na ogrzewanie bez przerw bez zmiany

sprawnoŜĺ regulacji i wykorzystania  

ɖH,e

regulacja centralna, regulacja 

miejscowa
bez zmiany

sprawnoŜĺ akumulacji ɖw,s brak zbiornika buforowego bez zmiany

WartoŜci dla budynku - stan po 

modernizacji

sprawnoŜĺ wytwarzania ciepğa ɖH,g Kotğownia gazowa bez zmiany

sprawnoŜĺ przesyğu  ɖH,d
przewody w pomieszczeniach 

ogrzewanych
bez zmiany

sprawność akumulacji

sprawność całkowita systemu

uwzgl. przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

Opis
WartoŜci dla budynku - stan 

istniejŃcy

sprawność regulacji i wykorzystania

Inne Ŧr·dğo

Lp. Rodzaj usprawnienia
Wsp·ğczynniki sprawnoŜci

przed po

Rodzaj systemu zasilania Kotğownia gazowakotğownia gazowa

sprawność wytwarzania

sprawność przesyłu

Kotğownia gazowa

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności.

Współczynniki sprawności  przed modernizacją:

Opis

Kotğownia gazowa

Wsp·ğczynniki sprawnoŜci  po modernizacji:

7.3.  Ocena i wyb·r wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego poprawiajŃcego sprawnoŜĺ systemu 

grzewczego.  
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l.p. Om·wienie jedn.
Stan 

istniejŃcy

1 Typ Ŧr·dğa ciepğa  -
Kotğownia 

gazowa

kotğownia 

gazowa
inne Ŧr·dğo

100,00% 0,00%

0,035 0,000

100,00% 0,00%

234,14 0,00

4 Og·lna sprawnoŜĺ systemu ogrzewania ɖtot - 0,73 0,73

5 ObniŨenie tygodniowe - 1,00 1,00

6 ObniŨenie nocne - 1,00 1,00

7

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepğo na 

potrzeby CO z uwzglňdnieniem sprawnoŜci 

systemu i przerwami w ogrzewaniu

GJ/rok 321,00 321,00

8 Oz zğ/GJ 155,53 155,53

9 Om zğ/MW/m-c0,00 0,00

10 A zğ/m-c 48,13 48,13

11 Roczna opğata zmienna zğ/rok49 925,84 49 925,84

12 Roczna opğata stağa zğ/rok 0,00 0,00

13 Roczny abonament zğ/rok 577,56 577,56

14
Roczny koszt ogrzewania w sezonie 

standardowym
zğ/rok50 503,40

15 R·Ũnica zğ/rok

16 Koszt Nco zğ

17 SPBT lat

0,00

#DZIEL/0!

3

Roczne zapotrzebowanie na ciepğo na 

potrzeby CO w standardowym sezonie 

grzewczym bez uwzglňdnienia sprawnoŜci 

systemu

GJ/rok 234,14

50 503,40

0,00

7.3.2 Ocena proponowanego przedsiňwziňcia dotyczŃcego instalacji c.o.

Stan po modernizacji

2 Obliczeniowa moc cieplna CO MW 0,035
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7.4. Wyb·r optymalnego wariantu przedsiňwziňcia 

Niniejszy rozdziağ obejmuje:

b. ocenň wariant·w przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnych pod wzglňdem speğnienia wymagaŒ ustawowych

c. wskazanie optymalnego wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego.

7.4.1. OkreŜlenie wariant·w przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnych

Rozpatruje siň nastňpujŃce warianty:

1. 2. 3.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym 

poddaszem 
X X X

Ocieplenie Ŝcian zewnňtrznychX X

Wymiana drzwi X

Uwaga: Usprawnienia podzielono na 4 warianty ze wzglňd·w na technologie wykonania rob·t i aspekty 

ekonomiczne

Zakres

a. okreŜlenie wariant·w przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnych

Nr wariantu

Uwaga: po przeprowadzonej termomodernizacji przegr·d budowlanych naleŨy przeprowadziĺ regulacjň instalacji 

co.
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7.4.2. Nakğady na poszczeg·lne warianty

1. 2. 3. 6.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym 

poddaszem 
11840 11 840 11 840

Ocieplenie ścian zewnętrznych164556 164 556

Wymiana drzwi 5000

Razem koszty [zğ] 181 396 176 396 11 840 0

Niniejszy rozdziağ obejmuje okreŜlenie nakğad·w poszczeg·lnych wariant·w przedsiňwziňĺ termomodernizacyjnych.

Zakres
Nr wariantu:  koszty [zğ]

Uwaga: Usprawnienie instalacji c.o. polega na regulacji hydraulicznej po przeprowadzonej termomodernizacji przegr·d 

budowlanych.
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7.4.3. Obliczenie oszczňdnoŜci i koszt·w dla wariant·w przedsiewziňcia termomodernizacyjnego 

1. 2. 3. 5.

1.

Sezonowe zapotrzebowanie 

ciepła na ogrzewanie (wg 

obliczeń)

Q co GJ 234,14 71,1 72,2 211,1 #ADR!

2.
Zapotrzebowanie mocy na 

ogrzewanie (wg obliczeń)
q co kW 34,5 14,1 14,7 31,7 34,5

3.
Sprawność systemu ogrzewania                            

h = hg * hd * he * hs
h - 0,730 0,730 0,730 0,730 0,000

4.
Współczynnik przerw 

tygodniowych
w t - 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

5. Współczynnik przerw dobowychw d - 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

6.

Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. z 

uwzg. sprawności i przerw w 

ogrzewaniu (wg obliczeń)

Q co GJ 320,7 97,3 98,9 289,2 #ADR!

7.

Roczny koszt ciepła na 

ogrzewanie   [Q co * w d * w t /h] * 

O z  + q co * O m *12

O co zł 50 463 15 715 15 965 45 560 #ADR!

8.
Zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u. 

z uwzg. sprawności (wg obliczeń)
Q cw GJ 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

9.
Zapotrzebowanie mocy na c.w.u. 

(wg obliczeń)
q cw kW 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10.
Roczny koszt ciepła na c.w.u.                            

Q cw * O z,cw + q cw * O m,cw *12
O cw zł 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175

11.

Sumaryczne zużycie ciepła na 

ogrzew. i ciepłą wodę                           

[Q co * w d * w t /h]  + Q cw

Q GJ 337,4 114,0 115,6 305,9 #ADR!

12.
Procentowa oszczędność ciepła 

w stosunku do stanu istniejącego
DQ/Q % _ 66,2 65,7 9,3 #ADR!

13.
Sumaryczne zapotrzebowanie 

mocy [2]+[9]
q kW 36,5 16,1 16,7 33,7 36,5

14.

Sumaryczny koszt ogrzewania i 

przygotowania ciepłej wody 

[7]+[10]

O r zł 53 638 18 890 19 140 48 735 #ADR!

15.
Oszczędność kosztu w stosunku 

do stanu istniejącego
DQ r zł _ 34 748 34 498 4 903 #ADR!

16. Koszt całkowity N zł _ 181396 176396 11840

Warianty termomodernizacji
L.p.

Stan 

istniejący
Jedn.Wyszczególnienie

Oznacz

enie
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20% kredytu 16 % 

kosztów 

cağkowitych

DwukrotnoŜĺ 

rocznej 

oszczňdnoŜci 

kosztów energii

[zğ] [zğ/rok][%] [zğ] [%]

1 2 3 4 5 7 8 9

Ocieplenie stropu pod 

nieogrzewanym poddaszem 
181 396 34 748 66,2 0 0 36 279 29 023 69 496

Ocieplenie Ŝcian zewnňtrznych 181 396 100

Wymiana drzwi

Ocieplenie stropu pod 

nieogrzewanym poddaszem 
176 396 34 498 65,7 0 0 35 279 28 223 68 996

Ocieplenie Ŝcian zewnňtrznych
176 396 100

Ocieplenie stropu pod 

nieogrzewanym poddaszem 
11 840 4 903 9,3 0 0

2 368 1 894 9 806

11 840 100

Uwaga:

7.4.4.  Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego budynku

L.p.

Wariant  przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego                                          Planowane 

koszty 

cağkowite

Roczne 

oszczňd. 

kosztów 

energii                                     

Procentowa 

oszczňdnoŜĺ 

zapotrzeb. na 

energiň ( z 

uwzglňdn. 

sprawnoŜci 

cağkowitej)

Optymalna kwota kredytu

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariant·w speğniajacy art. 3 pkt 1 ustawy, a wysokoŜĺ premii 

termomodernizacyjnej wyznacza siň jako minimum z wartoŜci w kolumnach 7,8,9.

Premia termomodernizacyjna

6

1.

3.

2.
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Na podstawie dokonanej oceny i decyzji inwestora, jako optymalny wariant przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego

w rozpatrywanym budynku wybiera siň wariant nr1

obejmujący usprawnienia:

- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Wymiana drzwi

66,2 % czyli powyżej 15 % 

(instalacja c.o. modernizowana po 1984 r.) 

Koszty cağkowite 181 396 zğ

Optymalna kwota kredytu wynosi 181 396 zğ

środki wğasne inwestora wyniosŃ0 zğ

Premia termomodernizacyjna 29 023

Czas zwrotu nakğad·w 0,0 lat

Roczna oszczňdnoŜĺ koszt·w energii 34 748 [zğ/rok]

7.4.6. Zestawienie zapotrzebowania energii

Moc 

cieplna

Zapotrze- 

bowanie 

ciepğa

Zapotrzeb

owanie 

ciepğa 

Moc 

cieplna

Zapotrzeb

owanie 

ciepğa 

Koszt Koszt Efekt 

energety-

czny

Efekt 

ekonomi-

czny

c.o. c.o. * c.o. ** c.w.u. c.w.u. c.w.u. c.o.

kW GJ/rok GJ/rok kW GJ/rok zğ/rokzğ/rokGJ/rok zğ/rok

2 3 4 5 6 7 8 9 10

34,5 234,14 320,70 2,0 16,70 3 174,95 50 463,00 - -

14,1 71,05 97,30 2,0 16,70 3 174,95 15 715,00 223,40 34 748,00

*) bez uwzglňdniania sprawnoŜci systemu grzewczego

**) z uwzglňdnieniem sprawnoŜci systemu grzewczego

7.4.5.  Wskazanie optymalnego wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego

Przedsiňwziňcie to speğnia art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remont·w tj. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energiň wynosi:

Wybrany 

wariant

PoniŨej przedstawiono wartoŜci mocy cieplnej, zapotrzebowania ciepğa oraz efekt ekonomiczny dla stanu obecnego i 

dla wybranego wariantu termomodernizacji.

Wariant

1

Stan 

obecny
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Powierzchnia Grubość 

ocieplenia

l , Uc Materiał 

ocieplenia

Szacunkowy 

koszt robót

m
2 cm [W/m*K], [W/m

2
*K] sztuki/moc zł

1.
Ocieplenie stropu pod 

nieogrzewanym poddaszem 
148,00 20 0,040

styropian/wełna 

mineralna
11 840

2.
Ocieplenie Ŝcian 

zewnňtrznych
411,39 17 0,040 styropian 164 556

3. Wymiana drzwi 2,00 - 1,300 - 5 000

RAZEM 181 396

8. Opis techn. optymalnego wariantu przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego

8.1.  Szczeg·ğowy opis rob·t

L.p. Opis

W ramach  przedsiňwziňcia termomodernizacyjnego budynku  naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce prace:

Uwaga: Usprawnienie instalacji c.o. polega na regulacji hydraulicznej po 

przeprowadzonej termomodernizacji przegr·d budowlanych.
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II. ZAĞłCZNIKI

1. Obliczenie jednostkowych opłat za zużycie ciepła 

2. Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

3. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania 

c.w.u. 

4. Wyniki komputerowych obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na 

ogrzewanie dla poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych 

……...…………………….……………………....….
5. Załącznik techniczno-ekologiczny

6. Wydruk z programu komputerowego obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła na 

ogrzewanie dla stanu istniejącego i dla wybranego wariantu 

…………………………………………………………………
7. Uproszczona dokumentacja

Strona 28



ZağŃcznik nr 1

GAZ

Obliczenie opğat za dostarczony gaz ziemny

Ceny wg taryfy: BW-3.6.

netto brutto z VAT

Cena za paliwo gazowe Oz1 = 37,761 46,4460 gr/kWh

Opğata przesyğowa stağaOs = 0,000 0,00000 gr/kWh/h za h

Oplata przesyğowa zmiennaOz2 = 2,759 3,3936 gr/kWh

Opğata handlowa i opğata przesyğowa stağaAb = 39,13 48,13 zğ/m-c

Ciepğo spalania* 39,50 MJ/m
3

WartoŜĺ opağowa gazu**Wu = 35,16 MJ/m
3

Ceny wyliczone w odniesieniu do wartoŜci opağowejbrutto z VAT

Cena za paliwo gazowe 52,1791 gr/kWh

Opğata przesyğowa stağa 0,0000 gr/kWh/h za h

Oplata przesyğowa zmienna 3,8125 gr/kWh

Abonament 48,13 zğ/m-c

Wyliczenie ceny i opğat za ciepğo:

Cena ciepğa Oz = (Oz1+Oz2)/Wu = 0,56 zğ/kWh

155,53 zl/GJ

Opğata stağa Om = 0,00 zğ/MW/m-c

Opğata abonamentowaAb = 48,13 zğ/m-c

*) zgodnie z taryfŃ PGNiG

Obliczenie jednostkowych opğat za zuŨycie ciepğa

Koszty ciepğa obliczono przyjmujŃc aktualne ceny i stawki opğat dostawcy gazu - PGNiG i usğug dystrybucyjnych

**) wartość opałowa równa ciepłu spalania pomniejszonemu o 11% (zawartość pary wodnej w spalinach 

pochodzących ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego)
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ZağŃcznik nr 2

iloŜĺ 

pomieszczeŒ
iloŜĺ, 

kubatura kl. 

schod. m
3

iloŜĺ 

wymian h
-1 c r c w

ĞŃczne 

zap. 

powietrza 

w m
3
/h

c r c w

ĞŃczne 

zap. 

powietrza 

w m
3
/h

Kuchnia z oknem 

zewn., z kuchenkŃ 

gazowŃ lub wňglowŃ

1 1 70 1,0 1,0 70 1,0 1,0 70

Ğazienka  (z WC lub 

bez)
0 0 50 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

Odzielne WC 5 5 30 1,0 1,0 150 1,0 1,0 150

Klatki schodowe 0 0,5 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

Pom. uŨytecznoŜci 

publicznej - liczba 

uŨytkownik·w 

40 20 1,0 1,0 800 1,0 1,0 800

ĞłCZNIE 1 020 1 020

IloŜĺ wymian h 
-1

Do obliczeŒ zapotrzebowania na moc cieplnŃ q [MW] wg PN-EN-12831

c m c w

ĞŃczne 

zap. 

powietrza 

w m
3
/h

c m c w

ĞŃczne 

zap. 

powietrza 

w m
3
/h

Pomieszczenia 

mieszkalne
0 0,5 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

Klatki schodowe 0 0,5 0 1,2 1,0 0 1,0 1,0 0

Pomieszczenia 

niemieszkalne, biura
988 0,5 0 1,0 1,0 494 1,0 1,0 494

ĞłCZNIE 988 494 494

pomieszczenie 

strumieŒ 

powietrza 

wg.  normy 

w m
3
/h

Przed modernizacjŃPo modernizacji

kubatura 

wentylowana 

m
3

iloŜĺ 

wymian h
-1

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

strumieŒ 

powietrza 

wg.  normy 

w m
3
/h

Przed modernizacjŃPo modernizacji

Do obliczeŒ rocznego zapotrzebowania na ciepğo Q [GJ/rok] wg PN-83/B-03430/AZ3:2000

pomieszczenie 

Przed modernizacjŃ

1,0

Po modernizacji

1,0
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ZağŃcznik 3

Obliczenie zapotrzebowania na ciepğo i moc cieplnŃ na potrzeby przygotowania

ciepğej wody uŨytkowej przed i po modernizacji systemu przygotowania ciepğej wody

Charakterystyka systemu Jednostka, 

oznaczenie

WartoŜci dla 

budynku - stan 

istniejŃcy

WartoŜci dla 

budynku - stan po 

modernizacji

1 2 3 4

ciepğo wğaŜciwe wody cw kJ/kg*K 4,19 4,19

gňstoŜĺ wody  ɟ kg/m
3

1000 1000

jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu    Vwi
dm

3
/ (m

2
*dzieŒ)0,80 0,80

powierzchnia pomieszczeŒ o reulowanej temperaturze powietrza 

(powierzchnia ogrzewana) Af m
2

311,97 311,97

obliczeniowa temperatura ciepğej wody uŨytkowej w zaworze 

czerpalnym ɗw
0
C 55 55

obliczeniowa temperatura wody przed poodgrzaniem  ɗ0
0
C 10 10

wsp·ğczynnik korekcyjny ze wzglňdu na przerwy w uŨytkowaniu cwu 

kR - 0,55 0,55

liczba  dni w roku tR dzieŒ 365 365

roczne zapotrzebowanie na energiň uŨytkowŃ do przygotowania 

cwu Qw,nd=Vwi*Af*cw*ɟw*(ɗw-ɗ0)*kR*tR/3600 kWh/rok 2 624,11 2 624,11

cağkowity zysk z kolektora sğonecznegokWh/rok 0,00 0,00

Zapotrzebowanie ciepğa kWh/rok 2 624,11 2 624,11

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ wytwarzania ciepğa z noŜnika energii lub 

energii dostarczonych do Ŧr·dğa ciepğa
ɖW,g =                    0,83 0,83

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ przesyğu ciepğa ze Ŧr·dğa ciepğa do 

zawor·w czerpalnych
ɖW,d =                    0,80 0,80

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ wykorzystania ciepğaɖW,e =                    1,00 1,00

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ akumulacji ciepğa w elementach 

pojemnoŜciowych systemu przygotowania cwu
ɖW,s =                    0,85 0,85

Ŝrednia roczna sprawnoŜĺ cağkowita systemu przygotowania cwu, 

ɖw,tot - 0,56 0,56

roczne zapotrzebowanie na energiň koŒcowŃ   Qk,W kWh/rok 4 652,68 4 652,68

roczne zapotrzebowanie na energiň koŒcowŃ   Qk,W GJ/rok 16,7 16,7

2. Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepğej wody uŨytkowej

Opis
Jednostka WartoŜci dla 

budynku - stan 

istniejŃcy

WartoŜci dla 

budynku - stan po 

modernizacji

średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku         

VhŜr = (Vwi*Af)/(12*1000)

Wsp. godzinowej nier·wnomiernoŜci rozbioru c.w.u.

Nh = 9,32ĿL
-0,244

    jed. odniesienia - iloŜĺ os·b   Los 50 50

Zapotrzebowanie na ciepğo na ogrzanie 1 m
3
 wody

Qcwj = cw*ɟ*(ɗcw-ɗ0)*kt/ɖw,tot/10
6

Max. moc c.w.u. -  qcwu
max

 = VhŜrĿQcwjĿNhĿ10
6
/3600 kW 7,0 7,0

średnia moc c.w.u. - qcwu
Ŝr

 = qcwu
max

 /Nh kW 2 2

3. Obliczanie koszt·w podgrzania ciepğej wody uŨytkowej

Opis
Jednostka WartoŜci dla 

budynku - stan 

istniejŃcy

WartoŜci dla 

budynku - stan po 

modernizacji

Roczny koszt ciepğa na c.w.u. zğ 3 175 3 175

Opłata za podgrzanie 1 m
3
 wody użytkowej zł/m

3
51,95 51,95

GJ/m
3

0,334 0,334

1. Obliczanie zapotrzebowania na ciepğo na potrzeby przygotowania c.w.u.

m
3
/h 0,021 0,021

-
3,588 3,588

Strona 31



ZağŃcznik 4

Wariant mocy cieplnej 

kW GJ/rok

1. 14,11 71,05

2. 14,69 72,22

3. 31,74 211,13

stan istniejŃcy 34,52 234,14

Zapotrzebowanie

Wyniki obliczeŒ sezonowego zapotrzebowania ciepğa i mocy na ogrzewanie dla poszczeg·lnych 

wariant·w termomodernizacyjnych

wykonane przy pomocy programu Audytor OZC
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ZağŃcznik 5

NOśNIK ENERGII
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1. Olej opağowy 

2. Gaz ziemny m
3
/rok 8772 2661 6111 GJ/rok 320,70 97,30 223,40 352,77 107,03 245,74

3. Gaz pğynny

4. Wňgiel kamienny 

5. Wňgiel brunatny 

6. en.elektr GJ/rok

GJ/rok 320,70 97,30 223,40 352,77 107,03 245,74

 WartoŜĺ opağowa gazu36,56 MJ/m
3

 WartoŜĺ opağowa wňgla25,70 MJ/kg

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIŇ 

PIERWOTNł

wg dokumentu: ,,Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2019 do raportowania w ramach Systemu 

Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2022

1. Zestawienie zapotrzebowania na energiň (wg noŜnik·w energii) dla stanu przed i po realizacji 

projektu

Razem

ZağŃcznik ekologiczno-techniczny

do audytu energetycznego

IloŜĺ zuŨywanego  paliwa w 

ostatnim roku kalendarzowym 

poprzedzajŃcym zğoŨenie wniosku

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIŇ 

KOőCOWł

L.P.

Zestawienie kart efekt·w ekologicznych, opracowanych w ramach realizacji zadania 4B-1 ĂWsp·lnej strategii 

dziağania Narodowego Funduszu i wojew·dzkich funduszy ochrony Ŝrodowiska i gospodarki wodnej na lata 

opracowany zgodnie z metodykŃ ewidencjonowania gğ·wnych efekt·w ekologicznych
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Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

1 3 4 5 6 7 8

1.

2. 8772 2661 15 0,00013 0,00004

3.

4. 22 1,5 x A 0,00000 0,00000

5.

6.

0,00013 0,00004

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

1 3 4 5 6 7 8

1.

2. 8772,0 2661 37,9 2 x s 0,00066 0,00020

3.

4. 0,6 16 x s 0,00000 0,00000

5.

6.

0,00066 0,00020

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

1 3 4 6 7

1. 0

2. 352,77 107,03 19,52 5,92

3.

4. 0,00 0,00

5. 0,00

6.

19,52 5,92

55,33

94,1

EMISJA DWUTLENKU WŇGLA

 MgCO2/rok

4. Zestawienie emisji dwutlenku wňgla

ZUŧYCIE ENERGII

 GJ

NoŜnik energiiLp.
WskaŦnik emisji *

kg CO2/GJ
RčŧNICA     

(kol. 6 - kol. 7)

8

0,00

Razem 0,00046

3. Zestawienie emisji dwutlenku siarki

Biomasa 0,00000

Inny (podaĺ jaki) é 0,00000

Gaz ziemny 0,00046

Gaz pğynny 0,00000

Wňgiel kamienny 0,00000

EMISJA DWUTLENKU SIARKI

 Mg/rok

RčŧNICA     

(kol. 7 - kol. 8)

2 9

Olej opağowy 

Razem 0,00009

Lp. NoŜnik energii

ZUŧYCIE NOśNIKA 

ENERGII

 Mg, m
3
, kWh ZawartoŜĺ 

siarki ,,s'' ,      

%, mg/m
3

WskaŦnik 

emisji,    

kg/10
6
m

3
, 

kg/Mg

Biomasa 0,00000

Inny (podaĺ jaki) é 0,00000

Gaz pğynny 0,00000

Wňgiel kamienny 0,00000

2 9

Olej opağowy 

Gaz ziemny 0,00009

2. Zestawienie emisji pyğu

Lp. NoŜnik energii

ZUŧYCIE NOśNIKA 

ENERGII

 Mg, m
3
, kWh

ZawartoŜĺ 

popioğu, %

WskaŦnik 

emisji,    

kg/10
6
m

3
, 

kg/Mg

EMISJA PYĞU

 Mg/rok

RčŧNICA     

(kol. 7 - kol. 8)

wg dokumentu: ,,Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2019 do raportowania w ramach 

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2022

0,00

Razem

2

Olej opağowy 

Gaz ziemny

Gaz pğynny

Wňgiel kamienny

Biomasa 

Inny (podaĺ jaki) é

13,60

13,60

5
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Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

1 3 4 5 6 7

1.

2. 8772 2661 1280 0,01123 0,00341

3.

4. 0,0 0,0 1,0 0,00000 0,00000

5.

6.

0,01123 0,00341

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

Stan przed 

realizacjŃ 

projektu

Stan po 

realizacji 

projektu

1 3 4 5 6 7

1.

2. 8772 2661 360 0,00316 0,00096

3.

4. 0,0 0,0 45 0,00000 0,00000

5.

6.

0,00316 0,00096Razem 0,00220

Biomasa 0,00000

Inny (podaĺ jaki) 0,00000

Gaz pğynny 0,00000

Wňgiel kamienny 0,00000

2 8

Olej opağowy 

Gaz ziemny 0,00220

6. Zestawienie emisji tlenku wňgla

Lp. NoŜnik energii

ZUŧYCIE NOśNIKA ENERGII 

Mg, m
3
, kWh

WSKAťNIK 

EMISJI,    

kg/10
6
m

3
, 

kg/Mg

EMISJA TLENKU WŇGLA

 Mg/rok

RčŧNICA     

(kol. 6 - kol. 7)

Razem 0,00782

Biomasa 0,00000

Inny (podaĺ jaki) é 0,00000

Gaz pğynny 0,00000

Wňgiel kamienny 0,00000

2 8

Olej opağowy 

Gaz ziemny 0,00782

5. Zestawienie emisji tlenk·w azotu

Lp. NoŜnik energii

ZUŧYCIE NOśNIKA ENERGII 

Mg, m
3
, kWh WSKAťNIK 

EMISJI,    

kg/10
6
m

3
, 

kg/Mg

EMISJA TLENKčW AZOTU

 Mg/rok

RčŧNICA     

(kol. 6 - kol. 7)
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ZağŃcznik 6

PRZED TERMOMODERNIZACJł

Wydruk z programu komputerowego obliczeŒ sezonowego zapotrzebowania ciepğa na ogrzewanie dla 

stanu istniejŃcego i dla wybranego wariantu 
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PO TERMOMODERNIZACJI

Wydruk z programu komputerowego obliczeŒ sezonowego zapotrzebowania ciepğa na ogrzewanie dla 

stanu istniejŃcego i dla wybranego wariantu 
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ZağŃcznik 7

PARTER

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA
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